
 
  
 

                                                                                                           
Página 1 / 2  

 
  

EVALUACIÓN TÉCNICA DE IDONEIDAD 

No.  ETI-1947 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n  
08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
CIF: A-63207492 
www.appluslaboratories.com   

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS), ha realizado la Evaluación Técnica de Idoneidad con resultado 
satisfactorio para el producto:                          
 

 
LGAI ha evaluado las pruebas iniciales del producto y la documentación técnica y ha realizado la evaluación inicial del 

control de producción en fábrica. Periódicamente, la entidad realiza una evaluación de seguimiento del control de 

producción de la fábrica. 

 
Renovación del certificado inicial emitido el 12 de febrero de 2021 

 
Válido hasta 28 de febrero de 2023 

 
Bellaterra, 25 de marzo de 2022 
 

 

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

 
Producto 
 

ARMANfire Chef System 

Descripción de producto Sistema fijo de extinción de incendios en cocinas comerciales.  

 
Compañía 
 

AIR Fire S.p.A. 
Via Tenuta della Mistica, 33/37 

Roma, 00155, ITALIA 

 
Fabricante 
 

AIR Fire S.p.A. 
Via Tenuta della Mistica, 33/37 

Roma, 00155, ITALIA 

Regulación 

Evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto de acuerdo el artículo 5.3 

del Real Decreto 513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios (RIPCI). 

Informe de idoneidad 21/23428-155-1 

 

  
 

Xavier Ruiz Peña 
Product Conformity B. U., Managing Director 

 

 

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products 

http://www.appluslaboratories.com/
http://www.appluslaboratories.com/certified_products
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PRODUCTO 
 

El sistema ARMANfire Chef System es un sistema fijo de extinción para cocinas comerciales. 
 
Su uso previsto es la protección de cocinas entendidas como aquellas zonas que contienen elementos destinados a la 
preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición.  
 
El sistema de extinción para cocinas comerciales ARMANfire Chef System incluye: 

 

Sistema Referencia Descripción 

ARMANfire Chef “Piccolo” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF06C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 11,8 litros (6 litros de agente extintor) 
Máximo 3 difusores 

ARMANfire Chef “Piccolo” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF08C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 11,8 litros (8 litros de agente extintor) 
Máximo 4 difusores 

ARMANfire Chef “Medio” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF10C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 15,9 litros (10 litros de agente extintor) 
Máximo 5 difusores 

ARMANfire Chef “Medio” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF12C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 15,9 litros (12 litros de agente extintor) 
Máximo 6 difusores 

ARMANfire Chef “Medio” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF14C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 25,3 litros (14 litros de agente extintor) 
Máximo 7 difusores 

ARMANfire Chef “Grande” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF16C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 25,3 litros (16 litros de agente extintor) 
Máximo 8 difusores 

ARMANfire Chef “Grande” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF18C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 25,3 litros (18 litros de agente extintor) 
Máximo 9 difusores 

ARMANfire Chef “Grande” 
Kitchen Supression System 

ARFCHEF20C 
Activación manual y automática 
Cilindro de 25,3 litros (20 litros de agente extintor) 
Máximo 10 difusores 

 
La evaluación de idoneidad técnica del sistema ARMANfire Chef System se detalla en el informe de evaluación técnica  
21/23428-155-1. 
 
El presente certificado carece de validez sin el informe de evaluación de idoneidad técnica 21/23428-155-1.  
 

Cualquier modificación o actualización del informe 21/23428-155-1 invalidará la vigencia del presente certificado. 
 
La vigencia del presente certificado está condicionada al control de producción en fábrica anual vigente.  
 
La instalación y mantenimiento del sistema ARMANfire Chef System deberá realizarse de acuerdo el Technical User 
Manual ARMANfire Chef – TUMARFCHEFEN-G – Version 1.7 / Date: 11 Dec 2017. 
 
Cualquier modificación o actualización del manual Technical User Manual ARMANfire Chef – TUMARFCHEFEN-G – 
Version 1.7 / Date: 11 Dec 2017. invalidará la vigencia del presente certificado.  

 

http://www.appluslaboratories.com/

		2022-04-04T09:15:37+0200
	45476610K FRANCISCO JAVIER RUIZ (R:A63207492)




